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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 02/040з6_2з от l4,06.2023

2 Юридический адрес заказчика: Челябинская область, Кусинский район, с. Петропавловка, ул. Спартак,4
Фактический адрес: Челябинская область, Кусинский район, с, Петропавловка, ул. Спартак,4
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3 Наипrенование обрхзца (объекта испытанлй): вода из разводящей сети

4 М€сто отбора/осуцествленпя деятельности: Челябинская область, Кусинский район, д, Каскиново,

ул. Школьная, 24, в/колонка

5 Условия отбора, доставки

{ата и время отбора: 3 1,05.202З 09:55

Ф.И.О,, должность: ГанинаМ,Б., фельлшер-лаборант филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в

ЧеJlябинской области в городе Златоусте)

Условllя доставкtr: aBтoTpa нс п орт. термоконтейнер. транслортировка лроб при температуре + 4 ОС

(,r,ермоплетр 
-ГС-7АМК. заводскоrj номер 2204. клеймо до 04.04,2025г,)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 3 1,05.2023 l2:00

Проба отобрана в соответсl,вttи с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода, Общие требования к отбору проб",

б Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора Nэ 4036 от 3 1.05.2023
Производственный контроль, договор Ns l6-4850/K от 24.0],202З

7 НД, регламентируtощие объем лаборilторных испьпаний образча (обьекга испытаний):
СанПиН ],2,3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): 403б 1.2. 0523 СО 2

9 НД на методы ислытавий, подготовку лроб:
ГОСТ З l868-2012 (метод Б) Вода. Методы определенiя цветности. Метол фотометрич€ского определения цветности
ГIроlокол М 021040З6"2З распечатан 14,06,202З й?. l из 3

Результаты относятся к лробам (образцам), лрошедшим испыmния.
Настоящий протокол не мо)кет частично воспроизведен без письменного разрешевия ИЛЦ

Зоявлеtlце об о1ранuчеллuu оriвеmсmвенпосmu ИЛЦ: в с,,lучае опбора проб (образцов) заказцuком, ИЛЦ не несеm оmвепспвенносmь за оп16ор

проб, ус:lовuя пlранспорпuровкu, чнфорлtацuю, преdспавпенную заказчuком в dокумен lах на опбор проб.

l Наименование предприятия, организации (заказчик): Администрация Пецозаводского сельского
поселения



ГОСТ Р 57l64 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.1, 4, 5
ГОСТ Р 57l64 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.l,4,5
МУК 4,2. i 0l 8-01 (с изменениями), п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Определение общих
(обобщенных)и термотолераIrтных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации (основной метол)
МУк 4.2,l884-04 (с изменениями) Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды
поверхностных водных объекIов. пп.2.2-2.4 Пршrожение 5
МУК 4,2.1884-04 (с изменениями), ПрLlложение З Санитарно-микробиологический и санитарЕо-паразитологtтческий
анализ воды поверхностных водных объектов. Опрелеление Eaherichia coli методом мембранной фильтрации.
МУК4.2.1 884-04, л,2,2-2.4, Приложение l Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ
воды поверхностных водных объектов. Определение общего числа микроорганизмов, образующих колонии на
питательном агаре.
П Н.Щ Ф l4. l ;2:3:4.2 ] З-05 " Методика измерен ий мутности проб питьевых, природных поверхностных, лриродных
подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
ПНД Ф l4.1:2:4.50-96 КХАВ Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных
и сточнь]х водах фотометри.lеским методом с сул ьфосал ициловой кислотой

l0 Оборулование, использовянное при проведении испытаний:

N! п/]l
наименование_

l,rlII
Заводской номер

Номер в
Федеральном

реестре

Сведенйя о

результатах поверки СИ и
аттестации Ио

Срок
деЙствия

l
-l'epMo]\,teTp 

цифровой Testo l03 з56|9625/208 4"I,7,7 9-,l 1 с-г л/zз- 12-202212| |з92554
от 23.|2.2022

22.|2.202з

2 Весы электронные лабораторные
ВК-600 КТ высокий (II)

48026_11 с-г Al 1 1 -0 4 -202з /?з8 4,I 4 5 | |

от l 1.04.202з
l0.04.2024

Гиря F2,500г 5235,7l 58048- l4 сертификат кал ибровки
к-Nе509/з02_2022

от 0'7 -102022

06, l0.202з

4 Мановакуумметр ОБМ-1-100 4з 1960 1,7,18-6з с-лвг /1,7 -02-202з /224165з46
от |7.02.202З

16.02.2024

5 Термостат электрический
суховозлуш ный ТС- 1/80 СПУ

52216 Протокол Nл А-2419
от 26 .05 .2023

25.05.2Q24

6 Термобаня STECLER
ivодель "WB-2"

20l809l0]809 Протокол N9 А-2065
от 30,0l .202З

29,01.2024

1 Спектрофотометр ПромЭкоЛаб
пэ-5400в

чЕсlIl]0з0 4] l44_09 с-г л/ 0 6- 1 2-2022 l20763 8368
от 06.12.2022

05,12.2023

1] Манометр ,ЩМ20l0ф 8 09з48 ]з5з5-9з l9.0l .2024

9 рН-метр-милливольтметр рН-4 l 0
(электрод ЭСК-l060З/7 N9 04З4З)

ND10694 з6215-0,7 с-г д21 -0 | -202з /21 87802бз
от 27 .0|.2023

26,01 ,2024

]0 Термометр рryтный стеклянный
лабораторный ТЛ-7

940 з 08-84 клеймо в паспорте
от 0з,l1.2020

02, l 1.202з

l l Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

l2 Cтpyl<тypHoe подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытапия, факгический адрес места осуществления
лабораторной деятельности, lioMep тел€фона, адрес электровной почты: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 456200,
РОССИЯ, Челябинская область, Златоуст, ул. им. Виталия Ковшова,28, тел.8(35l3) 62-03-53, email:
cgSen@chel.Surnet.ru

Бактериологическая лаборатория, 456234,РОССИЯ, Челябинская область, Златоуст, ул, Советская, 7, тел.
8(з5 lз) 67-46-76, email: сgSепсDсhс l, Surпе1.l,u

Ilроюкол Л!r 021040З6-2З распечата8 ]4,06,2023 йр.2изЗ

Розульmты относятся к пробам (образцам), прошедшим испыm ия.
Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявленuе об о.ранuченuа оmвеlпсmаенносrпч ИЛЦ: в случае ойбора проб (образцов) заказцuком, ИЛЦ не несеп опвепспвенноспь м апбор
)lроб, !сlовчя ilpalcпapnzupoBKu, uнформацuю, преdсйавленьую мказчuком в ёоцl,ченmм на опбор проб.

02з668

с_Авг/20_01-2022/ l 25828 l ] I

от 20 .0l .2022



1з Резчльтаты испытаний

N9N9

п/п
Определяемые

показатели

Единицы
измерений

результата

Результаты
исIытаний.

Характеристика
погрешности/

неопределенности
(при необхолимости)

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
ислытаний

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й ЛНЛЛИЗ
Образеч поступил 3l,05,2023 l2:30

Регистрационвый номер пробы в хурнале 40Зб
испытания проведены по а_цресу::Санmарно-гигиеническая лаборатория, 456200, РОССИЯ, Челябинская область, Златоуст.

ул, им. Витмия Ковшова. 28, тел, 8(35lЗ) 62-03-5З, emaiI: сgsеп@сhеl,sчmеt.rч
дата начала испьпани й 3 l .052023 l2:3 0 дата вьцачи результата 05.06 .202З |4|22

l иllтеllсивIIость запаха
при 20 град),сов С

баrrл i) ГоСТ Р 57l64 л.1_4.5

И l п,сl lсивllосl,ь IIривкусiI
rlрй 20 градус С

0 нс более 2 I'()CT Р 57l64 п.l. 4. 5

Цве,гносl,ь градус
цветносги

llteHce l не более 20 ГOCT 31868-20l2 (п.rс,rол Б)

,1 Мутность (по (])ормазиI!у) ЕмФ Mclree l t]е болес 2.6

ФИО, должность лица! о,гветственного за проведсние испьпаний

заведуюший лабора,],орией Kl r<lr иrrа (', М

дага начаJIа испытаний З1.05,2023 l2:30дата вьцачи результата05,06.2023 l4:22
I )l{слсзо сrбutсс мгr{мЗ мснее 0.05 не болое 0.з ПНД Ф l4,I:2:4,5(196

Фио, должllос'гь лица ответствсllного за проведение ис ытаний
заведующии лаоораториеи Кукрина С. М

Б Л К Т Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО ВА Н ИЯ
Образец поступил 31.05.2023 lЗ:00

Регистрационный номор пробы в журнме 4036
испытания провелены по алресу::Бактериологическая лаборатория, 456234, РОССИЯ. Челябинская область, Златоуст.

ул. Сове,гская. 7, тел. 8(З5 |З) 67-46_76. emaiI: cgsen@chel,surnet.ru
дата llачfu]а исIlыi,аltий 3L05.202] lЗ:25дага выдачи результа,га 02,06.202З lЗ:Зl

I E,coli lle обl]ару)ксIlо мук 4,2.1884_01
(с измеl lсllия]\l и).

Ilриложение J
1 Общие (обобщенные)

колиформные бактерии / ОКБ
KOE/l00 мл не обIIар),жсIlо мук 4.2,l0l8_0l

(с изменеIlиями). п,l],2

Обцее микробвое число
микроорганизмов
(омч) (37+l ) "с

не более 50 МУК 4.2. l884_04, п,2,2_2.4,
Приложение l

4 Баrгерии рола EnterococcuS KOE/l00 смЗ lle обlIаружепо отс}тствие

ФИО, лолжность лица. ответственного за проведевис испытаний
'JaBc, L)'lulltиЙ лiбора,l ориеЙ l\,1и I ptl(latroBa ll l()

Результат <менее Х)/<более Х)) соответствует числовOму значению Х, полученному за пределами нижнего/верхнего
диапазона измерений НД.

Ф,14.о., должность ца, ответственного за 0формrеяи€ протокола, подпись: Мухарямова Н, В., помощник врача по
оошеи гигиене

l{oHeu протокола

Проюкол N! 02/040З6_23 распечатан 14,06,202З стр, 3 из 3

Результаты отнооятоя к пробам (образцам), прошедшим ислыmяия.
Настояший протокол не мож9т частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявлепце об о2ранuчепац orrlBelllclrlqe|lloct|u ИЛЦ: в случае опбора проб (образцов) мказчuком, ИЛЦ не несеп опвепспвенносmь за оlпбор
про6, усоовuя пранспорпuровкu, uнформацuю, прейпавленную закаэчuкац в dохуменйах на ойбор про6,

мук 4 2 l884_04
(о изменсниями) пп,2,2-2,,[

lI ло)(ение 5

не болсс 2

IlLlfl Ф I4, l :2:3:4,2I3_05

С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец постулил З l .05.202З |2|З0

Рсгистрационный номер пробы в журнме 4036
испытания проведены по адресу::Санитарно-гигионическая лаборатория, 456200, РОССИJI, Челябинская область. ЗлЕгоуст.

ул, им. Виталия Ковшов4 28, тел. 8(351З) 62-0З-53, email: cgsen@chel.sumet.ru

I(OE/l()0 сл,tЗ отсутс,гвие

отсутствие

КоЕ/см3 менее 1


